РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ
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Б о љ е в а ц
ПРЕДМЕТ: Питања и одговори на питања везана за поступак јавне набавке велике вредности бр. 04/2019 – Набавка радова на реконструкцији Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ у Подгорцу.
ПИТАЊЕ БР.2
[image: image1.png]Shodno javnoj nabavci broj 4/2019 za javnu nabavku radova: gradevinski radovi na rekonstrul
osnovne skole ,Dorde Simeonovi¢” u Podgoricu, molimo da nam pojasnite sledece:

*U okviru poglavlja V Razvodni ormari poz. 1.4 nije zavrsena
/ nedostaju kraj pozicije , jedinica mere | kolicina /

i nisu obelezene pozicije koje slede 1.5, 1.6 ...

U pozicijama koje slede i koje nisu obelezene

* nije data duzina kabla u poziciji

Napojni vodovi za pumpe kablovkim vodom N2XH-J kom 5,0

3x.1.5mm sapriklju¢enjem.

* nije dat tip kabla i duZina u poziciji

Izrada instalacije rasvete sa tri LED nadogradne kom 350

svetiljke 35w sa jednim serijskim prekidaem.

* nije data duzina kablova a za priklju¢ak opreme nisu dati

tip kabla i duZina u poziciji

Izrada prikljucka napojnim vodom LiCY 2x0.75 za kpl 1,0





[image: image2.png]regulaciju elektromagnetnih ventila , LiCY3x1,5mm2
regulaciju pumpi kotlarnicei regulatorom pritiska

sa prikljucenjem i funkcionalnom probom.Uraditi
priklju¢akzasobnitermostat,
kalorimetar,prikljucaktrokrakogelektri¢nog

ventila, i pet pumpiitd.

* nije definisana pozicija i nisu date koli¢ine u poziciji

Obelezavanje trase vodova, dubljenje zidova i busenje
gde je to potzrebno, isporuka materijala tj.
provodnika tipa PPO0-Y 1xI6mm?2 za galvansko
povezivanje GSIP-a sa razvodnim ormanom kotlarnice
RT-K unutar kotlarnice ( ispod ormana) metalnim
masama. Sve veze metalnih masa izvrsiti strogo
galvanski preko propisnih obujmica ili kablovskih m 40,0
papui‘_ica. Sve komplet materijal i radna snaga.a
pogodnim mestima prema crtezu postaviti razvodne
PVC kutije 100xI00mm sa Sinom za izjednacavanje
potencijala PS49 na kojoj povezati provodnika sa
napred nabrojanih masa i od kojih ¢e i¢i provodnikom

P-Y 6mm2 do razvodne table

*U okviru poglavlja G Instalacija osvetljenja | svetiljke poz.4.1 predvidja svetiljku sl.tipu
OMS EL-BECAUSII, koja ne postoji




ОДГОВОР:

1.
Напојни водови за пумпе су просечне дужине 10метара, што значи укупно 50м
2.
Израда инсталације за ЛЕД расвету – напојни вод је типа N2XH-J 3x1.5mm2 просечне дужине 8m , што значи 24m.

3.
Израда прикључка напојним водом LiCY 2x0.75 укупна дужина је 75m; а за прикључење опреме се користи вод  LiCY 3x1.5 мм2  , укупне дужине је 120m

4.
Због словне грешке дошло је до забуне и светиљка је типа,OMS-BECRUX II, LED 
Одговор на питање биће објављени на Порталу јавних набавки и сајту општине Бољевац, www.boljevac.org.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
